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OBSERVAÇÕES DO PROJETO DE GÁS:

- AVALIAR SE A ALTURA DISPONÍVEL NOS PAVIMENTOS EM QUE A REDE ESTÁ APARENTE E FIXADA NA LAJE É
SUFICIENTE PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES ABAIXO DAS VIGAS. SE NÃO, PREVER FUROS NAS VIGAS PARA
PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE GÁS (1,5 x Ø DO TUBO) CONFORME DETALHE ESPECÍFICO;

- AS TUBULAÇÕES DE GÁS APARENTES, PREFERENCIALMENTE, DEVEM SER PINTADAS NA COR AMARELA;

- ENVELOPAR OS TRECHOS DE TUBULAÇÃO JUNTO AOS PILARES OU ALVENARIA CONFORME INDICADO;

- CASO HAJA FORRO, INSTALAR GRELHAS EM TODO O PERCURSO QUE COMPREENDE AS TUBULAÇÕES DE GÁS PARA
GARANTIR A VENTILAÇÃO DO MESMO, EVITANDO ASSIM CONFINAMENTO DE GÁS EM CASO DE VAZAMENTOS;

- HAVENDO A NECESSIDADE DE REALIZAR QUALQUER ALTERAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO DA REDE DURATE A EXECUÇÃO
DO SERVIÇO, O PROJETISTA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

- PARA MAIORES DETALHES, VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE GÁS.
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