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—_————- — TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAS
——————————————— TUBULAGAO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO
] ENCHIMENTO P/ PASSAGEM DE TUBULAGAO
FURO NO VIGAMENTO P/ PASSAGEM DE TUBULAGAO

VIGAMENTO SEGUNDO O PROJETO ESTRUTURAL

C.l. CAIXA DE INSPEGAO — #60cm

Q
%
@ C.G. CAIXA DE GORDURA — TIPO CASA SANO

C.P. CAIXA DE PASSAGEM - 60x60cm

NOMECLATURA

AF— COLUNA DE AGUA FRIA

TQ— TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
CV— COLUNA DE VENTILAGAO

AP— COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS
DR(AC)— COLUNA DE DRENOS DE AR COND.
RECAL— RECALQUE

EXT— EXTRAVAZOR

LIMP— LIMPEZA

B.S.— BACIA SANITARIA

LAV.— LAVATORIO

DUCH.— DUCHA MANUAL

CH.— CHUVEIRO

FILT.— FILTRO

M.L.L.— MAQUINA DE LAVAR LOUGA
TANQ.— TANQUE DE LAVAR ROUPA
M.L.— MAQUINA DE LAVAR ROUPA
MIC.— MICTORIO

S.C.— SIFAO COPO

TORN.— TORNEIRA DE USO GERAL
C.l.— CAIXA DE INSPEGAO

C.G.— CAIXA DE GORDURA

C.P.— CAIXA DE PASSAGEM P/ AGUAS PLUVIAIS

-ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DA ENGENHARQ-MEDEIROS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, NAO
SENDO PERMITIDA SUA UTILIZAGAO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SEJA RELACIONADA
COM A EXECUGAO ESPECIFICA DESTA OBRA, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA DISPONIBILIZAGAO A
TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO EXPRESSO DO AUTOR.

- EM NENHUMA HIPOTESE AS ESPECIFICADOS E OS DETALHES DEFINIDOS NO PROJETO, PODERAO SER
SUBSTITUIDOS E/OU ALTERADOS SEM A EXPRESSA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

NBR 5626/98 INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA

NBR 7198/93 PROJETO E EXECUGAO DE INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA QUENTE:
NBR 8160/99 SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO;
NBR 10844/89 INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA PLUVIAL

NBR 15575-6/13 EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO, PARTE 6: REQUISITOS

NBR 10283/2008 | REVESTIMENTOS DE METAIS E PLASTICOS SANITARIOS - REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO.

NBR 15097-2/2011 | APARELHOS SANITARIOS DE MATERIAL CERAMICO - REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO.

- CONFORME PRESCRIGAO DA NBR 15575-6 EDIFICAGOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO, A VIDA UTIL DE
PROJETO DOS SISTEMAS HIDROSANITARIO EXECUTADOS COM BASE NESTE PROJETO E ESTABELECIDA EM
20 ANOS.

- ENTENDE-SE POR VIDA UTIL DE PROJETO, O PERIODO ESTIMADO DE TEMPO PARA O QUAL ESTE SISTEMA
HIDROSANITARIO FOI PROJETADO, A FIM DE ATENDER AOS REQUISITOS DE DESEMPENHO DA NBR 15575-6.

- A VIDA UTIL DE PROJETO E UMA ESTIMATIVA E NAO DEVE SER CONFUNDIDA COM A VIDA UTIL EFETIVA OU
COM PRAZO DE GARANTIA. ELA PODE OU NAO SER CONFIRMADA EM FUNGAO DA QUALIDADE DA EXECUGAO
DAS INSTALAGOES, DA EFICIENCIA E CORREGAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENGAO PERIODICAS, DE
ALTERAGOES NO ENTORNO DA EDIFICAGAO, OU DE ALTERACOES AMBIENTAIS E CLIMATICAS.

- SISTEMA DE AGUA FRIA (ALIMENTAQ/:\O, RAMAIS, COLUNA DE AGUA FRIA, BARRILETES): TUBO E
CONEXOES LINHA PVC SOLDAVEL COM RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 20°C E PRESSAO DE SERVICO (a
20°C) DE 7,5 Kgf.cm? (75m.c.a.)

- SISTEMA DE AGUA FRIA (RECALQUE E LINHA DE ALIMENTAGAO DAS VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO):
TUBO E CONEXOES LINHA CPVC SOLDAVEL COM RESISTENCIA A TEMPERATURA MAXIMA DE 80°C E
PRESSAO DE SERVIGO (a 20°C) DE 24 Kgf.cm? (240m.c.a.)

- SISTEMA DE AGUA QUENTE (ALIMENTACAO, RAMAIS DE AGUA QUENTE, BARRILETES): TUBO E CONEXOES
LINHA CPVC COM RESISTENCIA A TEMPERATURA MAXIMA DE 80°C E PRESSAO DE SERVICO (4 20°C) DE 24
Kgf.cm? (240m.c.a.)

- SISTEMA DE ESGOTO SANI'I:ARIO (RAMAIS DE ESGOTO E PRUMADAS): TUBO E CONEXOES LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL COM RESISTENCIA A TEMPERATURA MAXIMA DE 45°C E RESISTENTE A PROPAGAGAO DE
FOGO.

- SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO (COLETORES, SUBCOLETORES E DESVIOS): TUBO E CONEXOES LINHA
ESGOTO SERIE REFORCADA COM RESISTENCIA A TEMPERATURA MAXIMA DE 75°C E RESISTENTE A
PROPAGAGAO DE FOGO.

- SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS (COLETORES, SUBCOLETORES E DESVIOS): TUBO E CONEXOES LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA COM RESISTENCIA A TEMPERATURA MAXIMA DE 75°C E RESISTENTE A
PROPAGAGAO DE FOGO.

- METAIS SANITARIOS (TORNIERAS E REGISTROS) SEGUE AS ESPECIFICAGOES DE ARQUITETURA TENDO
SUA PRESSAO DE SERVIGO DE ACORDO COM A NBR 10283/2018.

- LOUGAS SANITARIAS (BACIAS SANITARIAS E CUBAS) SEGUE AS ESPECIFICAGOES DE ARQUITETURA
TENDO SEU DESEMPENHO DE ACORDO COM A NBR 15097-2/2011.

- DEMAIS ESPECIFICAGOES CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULOS.

A) DURANTE A OBRA DEVEM SER MANTIDAS AS ESPECIFICAGOES ESTABELECIDAS EM PROJETO E
MEMORIAL.

B) RECOMENDAMOS NOS DESVIOS DAS PRUMADAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS A UTILIZAGAO DOS
TUBOS LINHA SILENTIUM (AMANCO) OU REDUX (TIGRE), OU ALGUM OUTRO DISPOSITIVO ACUSTICO COM A
FINALIDADE DE REDUZIR O RUIDO PROVOCADOS PELOS EFLUENTES.

C) USAR ISOLAMENTO TERMICO NOS TUBOS DE AGUA QUENTE E DRENAGEM DOS AR CONDICIONADOS QUE
SE DESENVOLVAM EXTERNO AS ALVENARIAS E SOBRE FORRO.

D) VER FUROS NAS VIGAS PARA PASSAGEM DAS TUBULAGOES E CONSULTAR PROJETISTA ESTRUTURAL.
E) VERIFICAR AS INTERFERENCIAS DOS FUROS DAS BACIAS SANITARIAS E DOS RALOS DE PISO COM AS
NERVURAS DAS CUBETAS DO PROJETO ESTRUTURAL.

F) AS TUBULAGOES QUE ULTRAPASSAM OS PAVIMENTOS DENTRO DE SHAFTS DEVEM POSSUIR NO SEU
ENCONTRO COM A LAJE COLAR OU FITA INTUMESCENTE FIRESTOP PARA BARRAR O FOGO ENTRE
PAVIMENTOS.

G) DEVE SER ASSEGURADO QUE TODOS COMPONENTES UTILIZADOS NAO POSSUAM PRESENGA DE
SUBSTANCIAS NOCIVAS E NEM METAIS PESADOS.

H) TODAS AS TUBULAGOES APARENTES, FIXADAS EM ALVENARIAS OU SHAFTS DEVEM SER EM MATERIAL
QUE NAO PROPAGUEM AS CHAMAS.
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ESCALA: 1/50 | ol egistro de Gaveta @1.1/4"
0BS: ) B iltro "Y" em bronze @1.1/4"

— RECOMENDAMOS QUE NOS SUPORTES DAS PRUMADAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS (DESVIOS) SEJA UTILIZADO DISPOSITIVO
AMORTECEDOR (ANEIS DE BORRACHA) COM A FINALIDADE DE REDUZIR O RUIDO PROVOCADOS PELOS EFLUENTES.

— USAR ISOLAMENTO TERMICO NOS TUBOS DE DRENAGEM DOS AR CONDICIONADOS (TRECHOS HORIZONTAIS SOBRE FORRO).

— VER FUROS NAS VIGAS PARA PASSAGEM DAS TUBULAGOES.
— VERIFICAR AS INTERFERENCIAS DOS FUROS DAS BACIAS SANITARIAS E DOS RALOS DE PISO COM AS NERVURAS DAS CUBETAS
DO PROJETO ESTRUTURAL.

— AS COLUNAS DE A.P., OS DESVIOS DE T.Q., AP. E OS COLETORES DEVEM SER EM TUBOS PVC TIPO ESGOTO SERIE "R”

(REFORGADO).

Adaptador PVC

Luva Roscavel

Conector CPVC
Unido CPVC

Registro de Gaveta @1.1/4"

Filtro "Y" em bronze &1.1/4"

Conector CPVC

Abragadeira

240

Valvula Redutora de Pressao

@1 1/4" - 2:1

nidgo PVC
egistro de Gaveta @1.1/4"

Manémetro com Glicerina
100/1-012-1/2" BSP com
registro de protecéo

egistro de Gaveta @1.1/4"

nidgo PVC

bragadeira

ISO. - VALVULA RED. DE PRESSAO

ESCALA: 1/25

Valvula Redutora de Presséo

@1 1/4" - 2:1
| Abragadeira |
Adaptador PVC nhido PVC .
| Conector CPVC egistro de|Gaveta @1.1/4" |
Unido CPVC
| Conector CPVC
o
. ol «
Manémetro com Glicerina -
M100/1-012-1/2" BSP com
registro de protecéo
. Registro de Gaveta @1.1/4"
. Abragadeira Unigo PVC o
Unigo CPVC
| Abracadeira
. o
@
| o
. 0
DIAMETRO DA PRESSAO DE | PRESSAO DE FATOR DE
VALVULA MONTANTE JUSANTE REDUGAO QUANT.
(CHEGADA) (SAIDA) DAV.RP.
@1.1/4" 39,55m 19,78m 2:1 02

DET. - VALVULA RED. DE PRESSAQ

ESCALA: 1/25

REVISAO

DESCRIGAO DA REVISAO DATA

APROVAGOES:

PROPRIETARIO: CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO LTDA

CNPJ: 08.309.143/0001-91

RESP. TECNICO:

PROJETO:

ENG?® CIVIL - GENILDO FERREIRA GOMES
CREA 4017 - TD/AL - R.N.P. 021.180309-0

AUTOR DO PROJETO:

ENCENHARQ - Medeiros Engenharia e Arquitetura Lida

TiTuLO

PROJETO HIDRO-SANITARIO

OBRA

EDIFICIO STUDIO DESIGN 2 — TANNAT
o RUA PROFESSORA NADYR MAIA GOMES REGO, N°158, ANTIGA RUA 14-A - BAIRRO ATUAL: JATIUCA

MACEIQ === mmmmmm e ALAGOAS
DESENHO DATA ESCALA ARQ ELETRONICO

ENGENHARQ FEV/2021 1/50 TAN-HST-E—004—GARAGE2-00
ASSUNTO

ESQUEMA GERAL — SUBSOLO E SITUAGAO

COD. EMPREEND.  ESPECIALIDADE FASE N* DESENHO CODIGO DESENHOS REVISAO

[0][0][4] [cIAIRIA][CI[E][2] [O][Q]
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